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STUDZIENKA WODOMIERZOWA   DLA WODOMIERZY SKRZYDEĞKOWYCHPrzyğŃcze wodociŃgowe typ SW+A lub SW+C

do zaworu wypğywowego lub poğŃczenie

z wewnňtrznŃ instalacjŃ wodociŃgowŃ

ZESTAW  WODOMIERZOWY

4

st.oc. 32

1 2 3

445

5 6 7 1 9

EA

8

st.oc.  32

L.p. Wyszczeg·lnienie                                             IloŜĺ    Nr normy / katalog

 1    ZğŃczka zwňŨkow 32x20                                   2         PN-66/H-75005

 2    Zaw·r przelotowy                                                1         PN-66/H-75005

 3    ĞŃcznik mosiňŨny z dğugim gwintem 20          1         PN-67/H-74392

 4    Przeciwnakrňtka                                                  1         PN-66/H-75005

 5    Wodomierz 15 Q=3m3/h lub 20 Q=5m3/h     1       katalog producenta

        ĞŃcznik wod. 20 szt. 2

        Nakrňtki                szt. 2 kpl.

        Uszczelki              szt. 2

 6    ZğŃczka r·wnoprzelotowa 20                            1         PN-66/H-75005

 7    Zaw·r przelotowy z kurkiem spustowym 15    1        PN-66/H-75005

 8    Zaw·r zwrotny antyskaŨeniowy EA 20            1        katalog producenta

 9    Tr·jnik stalowy ocynkowany 32x25                 1        PN-67/H-74392

ZESTAWIENIE  KSZTAĞTEK  WODOCIAGOWYCH

ZESTAWU  WODOMIERZOWEGO
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lub bez zaworu

50 cm 50 cm

50 cm

15 cm

60 cm

50 cm

130 cm

60 cm


